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Personengruppe 

• Befähigte Personen 
• Elektrofachkräfte mit Spezialkenntnissen (Prüfung) 

Rechtliche Grundlagen 

• Betriebssicherheitsverordnung 
• DGUV Vorschrift 3 
• VDE 1000-10 
• Technische Regel für Betriebssicherheit 1203 
• VDE 0701 und VDE 0702 

Wesentliche Inhalte 

• Prüfgrundlagen 
• Reihenfolge der Prüfungen 
• Sichtprüfung 
• Niederohmigkeit des Schutzleiters 
• Isolationswiderstandsmessung 
• Schutzleiterstrom 
• Berührungsstrom 
• Funktionsprüfung  
• Dokumentation der Prüfung (Prüfprotokoll) 
• Untermauert mit Bildern aus der Praxis 

Lernziel 

• Auffrischung der Kenntnisse über die Prüfungen nach VDE 0701 und VDE 0702 für den Bereich der 
ortsveränderlichen elektrischen Geräte 

• Auf den regemäßigen Erhalt der Fachkunde in Form von praktischen Übungen in Abhängigkeit der 
Häufigkeit in der Durchführung von Prüfungen muss geachtet werden 

• Ein besonderes Augenmerk ist auf die korrekte Anwendung der unterschiedlichen Messverfahren zu 
legen 

• Des Weiteren ist darauf einzugehen, dass gegebenenfalls weitere Schutzeinrichtungen, wie RCD, 
soweit erforderlich zu prüfen sind. 
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Lernerfolgskontrolle 

1 

Frage: Nach welcher Norm werden ortsveränderliche elektrische Geräte wiederkehrend geprüft? 

 VDE 0100-600 

 VDE 0702 

 VDE 0751-1 

 VDE 0701-0702 

2 

Frage: Wie groß ist der Grenzwert für die Isolationsmessung bei Schutzklasse I Geräten? 

 ≥ 1 Ω 

 ≥ 1 MΩ 

 ≥ 2 MΩ 

 ≥ 1 kΩ 

3 

Frage: Welches Messverfahren ist für die Messung des Berührungsstromes sinnvoll? 

 Direktes Messverfahren 

 Differenzstrom-Messverfahren 

 Detailmessverfahren 

 Alternatives-Messverfahren 

 


