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ARBEITSANWEISUNG

PABOUAY MHCTPYKIVA
R.O.E. Online

Organisation der Elektrosicherheit im Betrieb
OpraHusaumsa anekTpobe3onacHOCTU Ha NpeanpPUATUM
Geltungsbereich
Cdhepa gencrsnsa MHCTPYKUUK
Zutritt zu abgeschlossenen elektrischen Betriebsstatten
[ocTyn K 3aKpbITbIM NOMELLEHUSIM C 3NIeKTPpoobopyaoBaHueM

Anwendungsbereich
O6nacTtb NnpuMeHeHuA

Begehung von abgeschlossenen elektrischen Betriebsraumen sowie Offnen von
elektrotechnischen Schaltanlagen mit Schliissel oder Doppelbart nach VDE 0105-100.
Bxopg B 3aKpbITble MOMELLEHUS C 3NEKTPOOOOPYAOBAHMEM, @ TakkKe LOCTYN K
3NEKTPOTEXHUYECKUM pacnpenenmTerbHbIM YCTPOMCTBaM C NMOMOLLBIO CNeLmarnbHOro
Krnto4ya 1unu krroda ¢ asoviHom 6opopkon cornacHo VDE 0105-100.

Gefahren fiir Mensch und Umwelt
OnacHocTu onAa YenoBeKa N BHELWHen cpeabl

Elektrische Kdérperdurchstréomung

Yaap Tokowm

Verbrennungsgefahr durch Lichtbogen
Oxor anekTpuyeckon ayrom

Brandgefahr

OnacHoCTb BO3ropaHusi

Unbeabsichtigte Fehlbedienungen
HenpeaHamepeHHble OLWMO0YHbIE AENCTBUSA

SchutzmaBnahmen und Verhaltensregeln
MepbI 3aWmThbl M NpaBuna noBegeHUs

Abgeschlossene elektrische Betriebsraume (entsprechend Anwendungsbereich) diirfen
nur von Elektrofachkraften (EFK) oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EuP)
geoffnet beziehungsweise begangen werden.

OTKpbIBaTb M BXOOAUTb B 3aKPbITble NMOMELLEHNS C anekTpoobopyaoBaHem
(COOTBETCTBEHHO Ha3HAYEHMIO MOMELLIEHNS) UMEIOT MpaBo TOMbKO
KBanMdrLMpPOBaHHbIE SMNEKTPUKN UMW NepCOoHan, NPOLUEALLNA 3NEKTPOTEXHNYECKUI
WHCTPYKTaX.

Schalthandlungen dirfen nur in Abstimmung mit dem Anlagenverantwortlichen
durchgefiihrt werden.

KoMMyTauroHHbIe onepaLmm BbINOMHATCA TOMNbKO MO COrMacoBaHuIo C
OTBETCTBEHHbIM 3a 9KCMryaTauuio 060pya0BaHMS NULOM.

Lose Metallteile dirfen nicht offen transportiert werden.

HeszakpennéHHble MeTannmyeckme YacTtu He NepeHoCUTb B OTKPbITOM Buae (6e3
4YeXxIioB).

Verhalten bei UnregelmaBigkeiten
MpaBuna noBeaeHUs B HenpeaBUAEHHbIX CUTYaLMAX

Bei Auftreten von Gefahren vor oder wahrend der Arbeit ist der Arbeitsverantwortliche
vor Ort berechtigt und verpflichtet, die Arbeiten nicht zu beginnen oder abzubrechen.
Es ist umgehend der Anlagenverantwortliche zu informieren.
Ecnu nepeg paboTton unu Bo BpeMsi Hee BO3HUKAET OonacHas cutyauus,
OTBETCTBEHHbIN 3a paboTy Ha MecTe MMeeT NpaBo M Aaxe 0653aH He HauYnHaTb UMK
npekpatuTb paboTty. O6 3TOM criegyeT CPOYHO COOOLLUNTL OTBETCTBEHHOMY NULLY.

o Ten.:
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Bei Gefahrdungen verursachenden oder den Betrieb gefahrdenden
UnregelmaRigkeiten ist der Anlagenverantwortliche zu informieren.
Mpy NoTeHUManbHO ONacHbIX UMW HapyLLALLIMX 3KCNyaTaumnoHHbIN npouecc cbosx B
paboTe He3amMeanMTeNbHO COOBLLMTE OTBETCTBEHHOMY NNLLY.

o Ten.:
Bei einer Arbeitsunterbrechung ist der Arbeitsplatz so zu sichern, dass sich keine
Gefahrdungen ergeben kénnen.
B cnydae npuoctaHoBku paboT cnefyeT obecneynTs NonHyo 6e3onacHocTb paboyero
MecTa.

Verhalten bei Unfallen
NpaBuna noBegeHns B aBapumMHON cUTyauu

Retten, nur nach Gewahrleistung der erforderlichen Schutzmaflinahmen.
CnacaTenbHble Mepbl NPEANPUHMMALOTCS TOMLKO Nocne obecnevyeHnsi HEOOXOAMMbIX
Mep Mo camo3alyuTe.
Eigenschutz geht vor Rettung.
JInyHas 6e30nacHOCTb BaXHEE OKa3aHWs MEPBO MOMOLLM.
Leistung der Ersten Hilfe durch Ersthelfer vor Ort.
lMepBas NOMOLLb OKa3bIBAETCs HA MECTE NULOM, NMPOLLUEALUNM CreLManbHy0
MOAroTOBKY.
Unfallstelle im erforderlichen Umfang sichern.
MecTto npoucliecTBus cnegyet obe3zonacutbe B HEO6X0AMMOM 06 BbEME.
Verstandigung Rettungsdienst
Notruf 112 oder Tel.:
Bbi3BaTb Ckopyto nomollb. Ten 112 unu
Telefonische Unfallmeldung an:
Coobwuntb 06 aBapumn nNo TenedoHy:
o Ten.:

Kontrollen des Arbeitsverantwortlichen
KoHTponb, npoBOoANMbIN OTBETCTBEHHbIM JIULIOM

Vor Aufnahme der Arbeit sind der Arbeitsplatz, der Anlagenzustand und alle zur
Anwendung kommenden Ausriistungen auf ordnungsgemafen Zustand zu
kontrollieren.

Mepen Hayanom paboTkl crieqyeT yoeautbes, 4To paboyvee MecTo, 060pyaOBaHNE U
BCe Heobxoanmble Ans paboTbl NPMHAANEXHOCTM HAXOASATCA B Haanexallem
COCTOSIHUMN.

Erstellung einer tatigkeitsbezogenen Gefahrdungsbeurteilung vor Beginn der Arbeit.
OueHka cBsA3aHHOro ¢ paboTown prcka NPON3BOAUTCS Nepes Havyanom padorT.
Beschadigte Ausristungen sind auszusondern.

HeuncnpaBHble NpyHaANexXHOCTU creqyeT u3bsATb U3 yNnoTpebneHus.

Arbeitet mehr als eine Person am Arbeitsplatz, erteilt der Arbeitsverantwortliche nach
Unterweisung die Freigabe der Arbeitsstelle.

Ecnu Ha ogHoMm pa6oqu mecTe pa60Ta+0T HECKOJIbKO 4YelloBeK, TO A0CTyn o4epenHoro

pa6OTHVIKa K pa6oqemy MECTY OaeTCA Nnocre Toro, Kak OTBETCTBEHHbLIN 3a paGOTy
npoeseneT MHCTPYKTaX.
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Arbeitsablauf und SicherheitsmaRnahmen
NMocnepoBaTenbHOCTL onepauun n Mmepbl 6e30MnacHoOCTH

Abgeschlossene elektrische Betriebsstatten sind an der Sicherheitskennzeichnung
WO012 nach ASR 1.3 zu erkennen:

3akpbITble NOMELLEHNUS C ANEKTPOOOOPYAO0BAHNEM AOMKHbI ObITh NOMEYEHbI
npepynpeanTenbHbiM 3Hakom-Tabnunykon W012 cornacHo ASR 1.3:

o Im Zweifel, zum Beispiel bei nicht vorhandener Kennzeichnung, ist der zustandige
Arbeitsverantwortliche und/oder Vorgesetzte zu informieren.

Ecnu HaszHavyeHne NoMeLLEeHNsT HESICHO, HAaNpPUMep, ecrv NOMeLLEHNE He
nomeyeHo Tabnuykor, o6 3ToM cnegyeT yBe4OMUTL OTBETCTBEHHOMO 3a paboTy
U PYKOBOAMTENS 0ObeKTa.

o Die zustandigen fachlichen Vorgesetzten sind bei Bestehen eines Mangels
hinsichtlich der fehlenden Kennzeichnung zur Einleitung von
KorrekturmafRnahmen anzuhalten.

Mpn HaNMYMM TakMx HeJOCTATKOB, Kak OTCYTCTBYtOLast Tabnunyka, OTBETCTBEHHbIN
pyKkoBoauTEnb 0083aH NPpeanpuHATE Mepbl, YTOObI UCMPaBUTL NMOMOXEHNE.

Laien dirfen abgeschlossene elektrische Betriebsstatten nur in Begleitung einer
Elektrofachkraften (EFK) oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EuP)
betreten.

MoCTOPOHHME MOTYT BXOAUTL B 3aKPbITbIE MOMELLEHUS C ANEKTPO06opyaOBaHNEM
TOMbKO B COMPOBOXAEHUM KBaNUMULMPOBAHHOIO 3MEKTPUKa UK nuua, npoLueaLlero
3MNEKTPOTEXHUYECKNIA MHCTPYKTAX.

Fur das Begehen abgeschlossener elektrischer Betriebsstatten ist die
Arbeitsanweisung AA_EUP_01 Betreten von Elt Betriebsstatten anzuwenden.
[ns BbINONHEHMSA paboT B MOMELLEHMAX C 3N1IEKTPO0OopyaOBaHNEM MPUMEHSTH
WHcTtpykumio AA_EUP_01 JocTyn K NOMeLLeHUsIM C 3reKTpoobopyaoBaHMEM.

Sicherheit am Arbeitsplatz gewahrleisten:
BesonacHocTb Ha paboyem mecTe
o Beleuchtung
OcBelleHne
o Bewegungsfreiheit
CsoboaHoe nepeaBuxeHne
o Standsicherheit
XopoLllas yCTON4MBOCTb
o Absperrung
OrpaxneHue
o Fluchtweg
ABapUnHbIN BbIXOL,

Fir elektrotechnische Laien sind folgende Absténde zu unter Spannung stehenden
Teilen einzuhalten:
Jlvuam, He ABNSOWMMCS SNeKTpUkammn, Heobxogumo cobntogatsb cnegyoLme
pPacCTOsIHUS 4O TOKOMPOBOASLLNX YaCTeN:
o Spannungen bis 1000 V: 1 m
Hanps»keHne go 1000 BonbT: 1 M
o Spannungen tber 1000 V: 3 m
HanpsikeHne 6onee 1000 BonbT: 3 M

Abschluss der Arbeiten
3aBeplueHune pabor

Herstellen des ordnungsgemafen und sicheren Anlagenzustands.

MpuBecTn obopyaoBaHne B Hagnexatllee n 6e3onacHoe CocTosiHue

Raumen der Arbeitsstelle.

Y6paTb paboyee mecto

Mitgebrachte Werkzeuge und Arbeitsmittel sind aus der Schaltanlage zu entfernen,
kontrollieren und reinigen.

[MpuHeCeHHbIE MHCTPYMEHTLI 1 paboyne cpeacTBa crieqyeT yaanutb n3
pacnpefenuTenbHOro yCTPoCTBa, MPOBEPUTL M MPUBECTU B NMOPSOOK.
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